PROTOKOL O PREDANI A PREVZET{ PRONAJATE
NEMOVITOSTI A ZARIZENI

1. Ing.Karel Landkammer, starosta Obce Hrobcee, I1C 00 263 664 jako predavajici na
strané jedné

2. Martin DoleZil, jednatel spole¢nosti Pothouse s.r.0.. IC 28680243, se sidlem
411 83 Hrobce 14 jako pfebirajici na strané druhé

Prebirajici prohladuje. Ze nemovitost - budovu &p 14 v obci Hrobcee. v katastralni
uzemi Hrobce dne 14.11. 2008 prebira od predavajiciho v nasledujicim stavu:

p.c. | Oznateni mistnosti Vybaveni mistnosti

‘ 101 | Vstupni podesta XXX
102 | Predsifi - WC muii 2x umyvadlo s vodovod. bateriemi
- Nefunkéni el. ventilator odvétrani,
prokopnuté dvefe, neni pFidélany kryt
103 | WC muii 5x pisodr, 2x kloset radiatoru
104 | Pfedsifi ~ WC Zeny 2x umyvadlo s vodovod. bateriemi
105 | WC Zeny 2x kloset
106 | WC invalidi,uklid. komora Kloset s madly pro TP,vylevka Nefunkéni el. ventildtor odvétrani
s vodovod. baterii,umyvadio
s vodovod. baterii
197 | wWC Kloset,umyvadlo s vodovod.
) baterii
108 | Sklad k restauraci XXX
111 | Vstup -foyer XXX
112 | Spolecensky sal 2x Hasici pfistroj V &asti stropu nad pddiem zatéka;
poskozen strop; parkety na nékolika
mistech poSkrabany; vyboulené
parkety na pddiu
113 | Satna Hasici pfistroj
114 | Predsali
115 | Schodisté Poiarni hydrant Chybi plomba na PH
118 | Spojovaci chodba XXX
Chybi svétlo nad vchodem do foyer, chybi
knoflik oviddani VZT na zdi vedle
119 | Restaurace XXX vycepniho pultu
120 | Zadve#i XXX
121 | Kuchyni Umyvadlo s vodovod. baterii
122 | Umyvérna kuch. nadobi Umyvadlo s vodovod. baterii
123 | Denni sklad XXX Nefunkéni el. ventildtor odvétrani
124 | Sklad, lednice XXX Nefunkcni el. ventildtor odvétrani
125 | Chodba, lednice Hasici p¥istroj Chybi dvefni zaruberi a dvefe




126 | Vstup, predsin XXX
127 | 8atna XXX Nefunkéni el. ventilator odvétrani;
chybi regulaéni ventil na topeni

128 | chodba hasici ptistroj

129 | WC Kloset Nefunkéni el. ventildtor odvétrani

130 | Umyvédrna Umyvadlo s vodovod. baterii

131 | Sprcha Sprchovaci baterie Nefunkéni el. ventilator odvétrani

132 | Vstup ~ zaméstnanci XXX

133 | Uklidova komora Vylevka s vodovod. baterii;

134 | Kanceld¥, denni mistnost XXX
RN TINEE

201 | Schodistova hala Pozarni hydrant

202 | Nedefinovand mistnost XXX

V &asti stropu zatékd, koroze na VZT,

» dohodnuta reklamacni oprava od

214 | Strojovna VZT Technologie VZT zhotovitele

215 | Kotelna 4x plynovy kotel Buderus; hasici

pristroj; boiler 125 L

Na nékolika mistech objektu dochézi k vypadani sparovaci hmoty u dlazeb. Zaroven
dochazi k odlepovani dlazby od betonového podkladu.

Je mozno predpokladat. ze béhem bliZe nespecifikované doby dojde postupné na viech
mistech ke stejné zavadé.

Pronajaté prostory jsou vyklizené, vy¢isténé. vymalované

Piedany kli¢e od véech FAB zamkt:  pfizemi 16 ks

1. patro 4 ks
Stavy médii: elektromér: 46.281 kWh
36.256 kWh
plynomér: 12.568 m’
vodomer: 389 m’

Protokol byl sepsan ve dvou exemplafich. z nichz jeden obdrzi predavajici a druhy pfebirajici.

V Hrobcich 14. 11. 2008

Za predavajiciho: Za prebirajiciho:
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Martin Dolezil
jednatel spole¢nosti Pothouse
S.r.0

Ing.Karel Larmdkammer

starosta 0bff,w-—~~\
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